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1. Тема проекту: Система автоматизації насосного агрегата типу ЦНС500-1900 
Затверджено наказом ректора університету № 0543.III від “21” квітня 2020р. 
2. Термін здавання студентом закінченого проекту “ 20” травня2020 р 
3. Вихідні дані до проекту: звіт з переддипломної практики, статті, каталоги, технічна 
документація, список літературних джерел з матеріалами опису і автоматизації технологічного 
процесу. 
4. Зміст пояснювальної записки: призначення і галузі застосування насосного агрегату ЦНС 
500-1900, технологічний алгоритм, призначення базової системи управління, склад базової 
системи управління, апаратура живлення програмований логічний контролер TM251MESC, 
комутаційні елементи, запуск та управління насосним агрегатом, контроль та сигналізація. 
5. Перелік графічних матеріалів: 14 рисунків, 5 таблиць; 3 додатки. 
6. Календарний план проектування 
Таблиця 6.1 – Календарний план проектування 
Номер етапу Зміст етапу проектування Термін 
виконання 
1 
Аналіз завдання кафедри. Складання ТЗ. 




Дослідження конструктивно-технологічного алгоритму 




Підбір засобів автоматизації. 08.05.20 – 
10.05.20 
4 




Розробка основних схем автоматизації. 15.05.20 – 
18.05.20 
6 
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1. Назва і галузь застосування: система автоматизації 
насосного агрегату ЦНС500-1900: нафтодобувна промисловысть 
2. Підстави для проектування: Наказ ректора Сумського 
державного університету № 0543.III від 21.04.2020; 
3. Мета і призначення проекту: розробити основні схеми автоматизації 
для насосного агрегату ЦНС500-1900. 
4. Джерела розроблення: конструкторська документація отримана під час 
проходження виробничої та переддипломної практик, результати аналізу існуючих 
систем управління насосними агрегатами. 
5. Режим роботи об’єкта: автоматичний контроль основних параметрів 
агрегату та аварійне сповіщення і вимкнення системи. 
6. Умови експлуатації СК: живлення блоку живлення для шафи 
управління – 220В; частота – 50 Гц; живлення ПЛК – 24В; 50 Гц; живлення 
інтерфейсного модуля – 24В; 50Гц; живлення HMI – 24В; 50 Гц. Ступінь захисту 
складових частин обладнання автоматизації – не нижче IP 20. 
7. Технічні вимоги: ДСТУ 21.404 – 85 Автоматизація технічних процесів; 
ДСТУ 12.2.016 – 81 Система стандартів безпеки праці. Загальні вимоги безпеки. 
8. Стадії та етапи проектування: 
Таблиця 9.1 – Стадії та етапи проектування 
Номер 
етапу 
Зміст етапу проектування Термін 
виконання 
1 Аналіз завдання кафедри. Складання ТЗ. 






алгоритму роботи насосного агрегату ЦНС500-1900. 
01.05.20 – 
07.05.20 
3 Підбір засобів автоматизації. 08.05.20 – 
10.05.20 




        
 
Продовження таблиці 9.1 
Номер 
етапу 
Зміст етапу проектування Термін 
виконання 
5 Розробка основних схем автоматизації. 15.05.20 – 
18.05.20 
6 Проведення кошторису та розгляд питань щодо 
охорони праці. 
19.05.20 
7 Оформлення дипломного проекту та 
супровідної документації. 
20.05.20 
9. Додатки: Додаток А: Функціональна схема автоматиз .; Додаток Б: 
Перелік параметрів, що підлягають контролю, індикації та сигналізації 




Ярошенко Д.О. Система автоматизації насосного агрегата типу ЦНС500-1900. 
Дипломний проект. Сумський державний університет. Суми, 2020 р. 
Дипломний проект містить 40 аркушів пояснювальної записки, 14 рисунків, 5 
таблиць; 3 додатки. При виконанні дипломного проекту було використано 20 
літературних джерел. 
У пояснювальній записці приведена коротка характеристика та опис об’єкту 
дослідження – насосний агрегат типу ЦНС 500-1900 , давачі, які застосовуються, 
розроблена функціональна схема автоматизації, схема підключення, сигналізації 




Yaroshenko Dima Olegovich. Automation system of the pumping unit of the CNS500-
1900 type. Diploma project. Sumy State University. Sumy, 2020 
The diploma project contains 40 pages, 14 figures, 5 tables; 3 annexes. During the 
implementation of the diploma project, 20 literary sources were used. 
The explanatory note provides a brief description and description of the object of study - 
pump unit type CNS 500-1900, sensors used, developed a functional diagram of automation, 
connection diagram, alarm controller and describes the algorithm of the unit. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ 
 
КСУ – Комп’ютеризовані системи управління; 
NPSH3 - Критичне значення кавітаційного тиску; 
НА – Насосний агрегат; 
БУ – блок управління ; 
ФСА – функціональна схема автоматизації; 
ОП – операторська панель; 
ПК – персональний комп’ютер; 
ПЛК – програмований логічний контролер. 
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Основними задачами автоматизації є інтенсифікація виробництва на основі 
впровадження нових досягнень науки та техніки, скорочення числа технологічних переходів; 
впровадження безперервних систем виробництва кількісний та якісний ріст одиничних 
потужностей обладнання; подальше підвищення рівня автоматизації. 
 Успішне функціонування технологічних процесів, може бути забезпечено лише при 
широкомасштабному впровадженні автоматизації виробництва, при якій функції управління та 
контролю передаються приладам та автоматичним системам. 
Базується проект на використанні мікропроцесорного контролера TM251MESC. 
Автоматизація насосного агрегату представляє собою одну з типових задач в автоматизації 
технологічного процесу нафто-перекачувальної галузі. 
Це пояснюється великою кількістю параметрів контролю та регулювання: 
- температура підшипників кочення; 
- температура охолоджувальної рідини; 
- рівень охолоджувальної рідини в бачках охолодження; 
- тиск рідни в бачках охолодження; 
- тиск нафти до входу в насос;  
- тиск нафти на виході з насосу; 
- вібрація вертикальна та горизонтальна насоса та двигуна; 
- оберти валу насоса та двигуна. 
Головні вимоги, які пред’являють до системи автоматичного управління насосного 
агрегату, зводиться до роботи та контролю його в установлених параметрах, для підкачки 
нафти до основних магістральних насосних агрегатів і подальшої її транспортування по трубах 
на сотні кілометрів. Забезпечення сталої та стабільної роботи насосів дає можливість 
безперервно транспортувати нафту, якщо цей процес буде зупинено то здвинути з місця такий 
великий потік нафти буде складно. 
Ефективна робота досягається при правильному підборі засобів та приладів 
автоматизації, контурів контролю та регулювання. Для забезпечення найкращих умов роботи 
насосного агрегату важливе значення мають постійна підтримка температури підшипників 
котіння насоса та двигуна в робочих інтервалах від 30 до 80оС, рівня охолоджуючої рідини в 
бачках, тиску нафти на виході з насосу, температури охолоджуючої рідини, вібрації 
горизонтальної та вертикальної насосу та двигуна в межах до 4,5 мм. При  недостатній подачі 
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охолоджувальної рідни на підшипники вони перегріються і вийдуть зі строю, що спричинить до 
аварійної зупинки насосного агрегату і подальшого його ремонту, пов’язаного з заміною 
підшипників котіння (які в свою чергу мають дуже високу ціну). Величина напору на виході з 
насосу теж повинно бути не перевищує 44МПа, допустиме відхилення по напору від +3% до 
мінус 2% від номінального значення. Зниження напору після виробітки середнього ресурсу до 
капітального ремонту із заліком використання запасних частин – не перевищує 3%. 
На основі розглянутих особливостей функціонування насосного агрегату ЦНС 500-1900 
можна сформулювати основні вимоги до автоматизації: 
- контроль температури підшипників котіння; 
- контроль температури охолоджувальної рідини; 
- контроль температури корпусу двигуна; 
- контроль температури навколишнього середовища; 
- регулювання подачі охолоджувальної рідни в бачки охолодження; 
- регулювання об’єму нафти на виході ; 
- контроль тиску на вході; 
- контроль тиску охолоджувальної рідини ; 
- контроль вібрації горизонтальної та вертикальної насосу та двигуна 
- контроль обертів вала насосу та двигуна 
Отже, ціллю автоматизації є контроль та регулювання необхідних параметрів в робочих 
інтервалах для забезпечення безперебійної роботи насосного агрегату, для оптимального 
транспортування нафти на головний магістральний насос та подальшого її транспортування. 
В умовах науково-технічного процесу автоматизація є однією з його рушійних сил.  
Тому при впровадженні автоматизації можна досягти таких результатів, як: стала робота 
насосу, безперебійне транспортування нафти до магістрального насоса, відображення всіх 
процесів контролю та регулюванню на екрані ЕОМ оператора, підвищення ритмічності 
виробництва, збільшення об’ємів перекачування нафти,. 
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ЦНС 500 - 1900 призначений для перекачування очищеної пластової води в системі 
заводнення нафтових пластів родовища. 
Відповідно до технічних характеристик насоса ЦНС 500 - 1900 робочий інтервал подач 
насоса - від 0, 052 мЗ/с (187 м3/ч) до 0,173 мЗ/с (624 м3/ч) [1] 
Агрегат (Рисунок 1.1) складається з насоса поз. 1, двигуна поз. 2, маслоустановки з 
повітряним охолоджувачем поз. 3, місцевого щита встановленого на фундаментній рамі поз. 5. 
Вали насоса та двигуна з’єднані між собою пружною пластинчатою муфтою поз. 1, закритою 
огородженням [2]. 
1.2 Принцип роботи 
 
Принцип роботи насоса полягає в перетворенні механічної енергії приводного двигуна в 
гідравлічну енергію потоку рідини за рахунок гідродинамічної взаємодії лопатної системи 
робочих коліс та направляючих апаратів з потоком води, що перекачується. 
Насос в складі агрегату — відцентровий, горизонтальний, секційний, багатоступінчастий 
з одностороннім розташуванням коліс, автоматичним урівноважуванням осьового зусилля 
ротора розвантажувальним диском. 
Базовими деталями насоса (Рисунок 1.1) є всмоктувальна та напірна кришки і набір 
секцій, які центруються між собою на циліндричних заточках та стягуються шпильками. 
Герметичність стиків секцій, всмоктувальної та напірної кришок забезпечуються металічним 
контактом прилягаючих площин та встановленими ущільнюючими кільцями. В секціях та 
напірній кришці встановлені направляючі апарати. 
 
Рисунок 1.1 — Насосний агрегат ЦНС 500 — 1900 
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В місцях ущільнення робочих коліс у всмоктувальній кришці, секціях та направляючих 
апаратах встановлені змінні ущільнюючі кільця. 
Всмоктувальні та напірний патрубки насоса направлені вгору, з’єднання з 
трубопроводами – фланцеве. 
Ротор насоса складається з валу, робочих колі, розвантажувального диску, дросельної 
гільзи, дистанційного та рознімного кілець. 
 
 
Рисунок 1.2 — Насос ЦНС 500 — 1900 
 
При роботі насоса на робочі колеса діє осьове зусилля, спрямоване в бік всмоктування. 
Осьове зусилля сприймається і врівноважується розвантажувальним диском. Для нормальної 
роботи розвантажувального диска передбачено відведення рідини з камери розвантажувального 
пристрою в усмоктувальний трубопровід. Для контролю осьових переміщень ротора і зносу 
розвантажувального пристрою на задньому підшипнику передбачений покажчик осьового 
зсуву, котрий комплектується двома сенсорами віброзсуву. 
Радіальні зусилля, діючі на ротор, сприймаються підшипниками ковзання з примусовою 
змазкою від маслоустановки. Для контролю вібрації підшипників встановлені на кожному 
підшипнику по два сенсора віброзсуву. 
Кінцеві ущільнення вала насоса – торцеві, одинарні, з підведенням очищеної промивної 
води, що перекачується через гідроциклонну систему. В якості приводу насоса застосовується 
асинхронний вибухозахищений двигун ЅАЗМВ 5000/10000 У2,5, потужністю 5000 кВт, 
напругою 10000 В, 
частота струму мережі 50 Гц, частотою обертання 2985 об / хв [2]. 
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Таблиця 1.1 Вимоги до середовища 
Найменування середовища Показник середовища Значення показника 
Середовище, що перекачується: 
Вода 
Тиск на вході , МПа 
(кгс/см2) 
мінус 0,07 ... 0,25, 
(мінус 0,7 ... 2,5) 
Температура на вході , °С 11 ... 30,2 






твердих частинок, мм 
0,1 
   
Показники призначення насоса за параметрами в номінальному режимі роботи повинні 
відповідати зазначеним у таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2.  Вимоги до режиму роботи 
Найменування показника Значення показника 
Подача, (при ρ = 888 кг/м3, ν = 428.8·10-6 м2/с), м3/с, (м3/год.) 0,055 (163,9) 
Напір, (при ρ = 888 кг/м3, ν = 428.8·10-6 м2/с), м 257,7 
Потужність, (при ρ = 888 кг/м3, ν = 428.8·10-6 м2/с), кВт 255, 5 
Граничний тиск на виході , МПа (кгс/см2) (4,33) 45 
Частота обертання, с-1 (об/хв.) 49,67 (2980) 
Примітки: 
1 Дозволене виробниче відхилення за напором від + 4% до мінус 3% від заданого 
значення. 
2 Зниження напору після відпрацювання середнього ресурсу до капітального ремонту з 
урахуванням застосування запасних елементів - не перевищує 3%. 
3 Максимальна потужність насоса в робочому інтервалі подач - 284кВт. 
 Показники технічної та енергетичної ефективності насоса в номінальному режимі 
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Таблиця 1.3Технічні вимоги 
Найменування показника Значення показника 
К.к.д, (при ρ = 889 кг/м3,  ν = 428.8·10-6 м2/с), % 41 
NPSH3, (при ρ = 888 кг/м3,  ν =  428.8·10-6 м2/с), м 3,6 




При експлуатації відцентрових насосів з автоматичним зрівноважуванням 
спостерігаються підвищені осьові вібрації ротора, які можна пояснити або резонансами в 
системі ротор - авторозвантаження, або коливаннями, що самозбуджуються, через втрату 
системою динамічної стійкості. У зв'язку з цим урівноваження системи та перевірка її 
динамічної стійкості мають важливе значення для забезпечення надійності швидкохідних 
високонапірних насосів. 
Динамічний розрахунок містить обчислення коефіцієнтів характеристичних рівнянь, 
перевірку осьової стійкості системи за критерієм Гурвіца. 
Динамічний розрахунок системи проводився з урахуванням демпфірування в торцевій 
щілини, інерційних втрат у дроселях гідравлічного тракту, обумовлених нестаціонарністю течії 
і стискальністю середовища в розвантажувальних камерах гідроп’яти. 
1.3 Алгоритм управління 
 
Підготовка насоса до запуску повинна виконуватися відповідно до посібників з 
експлуатації на насос та електродвигун, де зазначені обсяг і порядок здійснення операцій 
обслуговуючим персоналом. 
До запуску агрегату мають бути дотримані наступні вимоги: 
- Заслінка на виході перекрита. Праця насоса на повністю перекриту заслінку 
дозволяється не перевищуючи 2 хвилин. Можливий запуск насоса на відкриту вихідну 
заслінку насоса, за наявності протитиску в напірній магістралі, що забезпечує подачу 
при повній розкрутці двигуна не перевищує 0,05м3/с (180 м3/год.). Робоча зона подачі 
насосу від 0,015 м3/с (54 м3/год.) до 0,05 м3/с (180 м3/год.). Контроль протитиску при 
цьому здійснюється, за зворотним клапаном 
- Заслінка с на вході відкрита; 
- Насос наповнений перекачувальною рідиною (до замикання контактів покажчика рівня); 
- Наявність тиску на вході: Рвх. <240 кПа (+3,5 кгс/см2), але не менше значення, що 
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забезпечує безкавітаційну працю насоса (-0,5 кгс/см2); 
- Температура продукта, що перекачується на вході 6-32,2°; 
- Температура підшипників насоса і двигуна > 16°С і <60°С; 
- Встановлено загородження над сполучною муфтою.  
Режим запуску насосного агрегату. 
Автоматичний режим пуску з розподіленої системи управління.  
Ручка перемикача на панелі управління встановлюється в стан «Управління з 
розподіленої системи управління».  
Після надання команди "Пуск" перевіряється, чи присутні пускові параметри агрегату, 
вмикається приводний двигун насосного агрегату.  
Після отримання тиску на виході насоса, що відповідає нульовій подачі (Рвх +33,2 
кгс/см2), надається команда на відкриття напірної заслінки.  
На час запуску, зупинки насосного вимикаються захисти по вібрації і падінню тиску на 
виході насоса.  
Під час запуску виконується контроль за виконанням наданих команд: 
- На вмикання високовольтного вимикача (якщо після надання команди на ввімкнення, 
високовольтний вимикач не ввімкнули на протязі 3с); 
- На відкриття заслінки на виході з насоса (якщо заслінка на протязі 3c не почала 
відчинятись – кінцевий вимикач заслінки положення «закрито» не розірвався); 
- На повне відкриття заслінки на виході з насоса (якщо заслінка протягом  2хв. не 
відкрилася – кінцевий вимикач заслінки положення "відкрито" не замкнувся. 
При запуску насоса на відчинену напірну заслінку контроль протитиску здійснюється за 
приладом, встановленим за зворотним клапаном. 
При невідповідності одного з пускових параметрів вимогам запуск насосного агрегату 
зупиняється з поданням сигналу про невідповідність (наприклад: «Тиск на вході високий»). 
Кнопковий режим пуску з використанням розподіленої системи управління 
електромеханізмами виконується розподілено, оператором з РСУ.  
За наявності пускових параметрів, ввімкнути приводний двигун насоса. Після отримання 
тиску на виході з насоса відповідного нульовій подачі відкрити напірну заслінку. 
В іншому алгоритм пуску не відрізняється від автоматичного режиму запуску. 
Кнопковий режим запуску з панелі управління, ручка перемикача на місцевій панелі управління 
повертається в положення «Управління за місцем»  
Управління виконується кнопками з місцевої панелі. 
При отриманні сигналу «Насосний агрегат готовий до запуску» ввімкнути приводний 
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двигун насоса. 
В іншому алгоритм не відрізняється від кнопкового режиму пуску з розподіленої 
системи управління. 
Під час роботи насосного агрегату має виконуватися контроль технологічних параметрів, 
зазначених на рис 2.1.  
При відхиленні параметрів від заданих значень має бути здійснена попереджувальна 
сигналізація, при аварійному відхиленні - аварійна сигналізація. 
Зупинка агрегату може виконуватися: 
- Оператором; 
- Автоматично; 
- Аварійною кнопкою, встановленою у агрегат. 
При вимкненні оператором повинна закритися заслінка на виході з насоса, вимкнутися 
двигун, а при вимкнені захистами або аварійною кнопкою вимикається двигун, закривається 
заслінка на виході з насоса. 
Під час зупинки виконується контроль здійснення команди на закриття заслінки на 
виході. Якщо заслінка не закрилася (кінцевий вимикач не розірвали), на протязі часу закриття 
заслінки +5с надається сигнал «Невиконання команди на зупинення». Повторний запуск насосу  
при вимкненні захистами, можливий тільки після усунення причин відключення. 
Висновки за розділом: в даному розділі було визначено, що насосний агрегат типу 
ЦНС500 - 1900 призначений для перекачування води в системі заводнення нафтових пластів 
родовища. Принцип роботи насоса полягає в перетворенні механічної енергії приводного 
двигуна в гідравлічну енергію потоку рідини за рахунок гідродинамічної взаємодії лопатної 
системи робочих коліс та направляючих апаратів з потоком нафти, що перекачується. А також 
було визначено алгоритм його роботи. 
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Рисунок 1.3 – Алгоритм роботи насосного агрегату. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 
2.1 Обґрунтування  вибору технічних засобів 
 
САУ повинна забезпечувати: 
- Управління агрегатом з РСУ в автоматичному режимі і режимі роздільного управління 
електромеханізмами; 
- Контроль технологічних параметрів. Основна приведена похибка вимірювання по 
температурі і тиску не повинна бути більше 1,0%, по вібрації - 5%, рівню і осьовому 
зміщенню - 2%. 
- Блокування пуску (дозвіл на пуск) агрегату; 
- Захисне відключення агрегату; 
- Попереджувальну і аварійну сигналізацію із збереженням інформації про несправності; 
- Світлову сигналізацію стану механізмів. 
- Управління агрегатом з місцевою панелі управління, в тому числі: 
- Насосний агрегат (включити-відключити); 
- Насосний агрегат (аварійний зупин); 
- Заслінку на виході з насоса (відкрити-стоп-закрити).  
- Світлову індикацію на місцевій панелі управління, в тому числі: 
- Насосний агрегат «агрегат в роботі»; 
- Насосний агрегат «агрегат готовий до пуску»; 
- Вихідна заслінка («відкрита», «закрита», «у проміжному положенні»). 
САУ повинна розроблятися і складатися відповідно до справжнім документом, а також з 
урахуванням вимог покупця викладених у:                  
- Технічних умовах на КВП (VDD-SLI-T-IN-SPE-CPF-00-+0003); 
- Технічних умовах на відцентрові насоси (VDD-SLI-T-ME-SPE-CPF-0033); 
- Технічних умовах на високовольтні електродвигуни(VDD-SLI-T-EL-SPE-CPF-0001). 
Умови захистів і блокувань (дозвіл на пуск) 
До аварійного зупину призводять порушення в роботі обладнання, перераховані в графі 
«Захист» Програми В. 
Має бути здійснено відключення агрегату з аварійного сигналу в наступних випадках:  
- При підвищенні температури підшипників насоса > 90°С(ТЕ-831;ТЕ-834); 
- При підвищенні температури підшипників двигуна>100°С(ТЕ-822;ТЕ 830); 
-  При спрацьовуванні електричних захистів; 
-  При зниженні тиску на вході в насос менше значення, що забезпечує кавітаційний запас 
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(мінус 0,7 кгс/см2) (PZT-085); 
-  При зниженні тиску на виході з насоса менше значення Рвх + 21,3 кгс/см
2 (PZT-086); 
-  При підвищенні тиску на виході насоса до величини відповідної нульовій подачі (Рвх 
+34,2 кгс/см2), і наявності його протягом > 2х хвилин (PZT-086); 
-  При підвищенні віброшвидкості підшипників насоса з боку вільного кінця валу > 11,2 
мм/с (VE-840); 
-  При підвищенні віброшвидкості підшипників насоса з боку вільного кінця валу > 11,2 
мм/с (VE-840); 
-  При підвищенні віброшвидкості підшипників насоса з боку двигуна > 11,2 мм/с (VE-838, 
VE-839); 
-  При підвищенні віброшвидкості підшипників двигуна з боку насоса > 11,2 мм/с (VE-836, 
VE-837); 
-  При підвищенні віброшвидкості підшипників двигуна з боку вільного кінця валу > 11,2 
мм / с (VE-835); 
- Немає огорожі на сполучної муфті; 
- При невиконанні команди на пуск; 
- При невиконанні команди на зупинення; 
- При зниженні рівня в СОЗЖ нижче мінімально припустимого (LZS -805, LZS -815). 
- Захисне відключення агрегату по температурі і віброшвидкості підшипників, а так само 
рівню рідини в СОЗЖ виконується із затримкою 1с, по тиску 3с. за іншими параметрами 
миттєво. 
Повинні бути виконані наступні блокування «Дозвіл на пуск»: 
- Забезпечено тиск на вході в насос не меншого значення, що забезпечує безкавітаційну 
роботу насоса (мінус 0,5 кгс/см2); 
- Забезпечений рівень замикаючої середовища в СОЗЖ більше мінімального, але менше 
максимального рівня (LSL-803, LSL-804, LSL-813, LSL-814); 
- Заслінка на вході в насос відкрита; 
- Заслінка на виході з насоса закрита. Допускається пуск агрегату на відкриту заслінку на 
виході з насоса, за наявності протитиску в напірному трубопроводі, що забезпечує 
подачу при повному розвороті двигуна не перевищує 0,05 м/с (180 м3/ч). Контроль 
протитиску контролюється, при цьому за зворотним клапаном; 
- Температура підшипників насоса і двигуна > 15 ° С і <70 ° С (ТЕ-823; ТЕ-829, ТЕ-832; 
ТЕ-833); 
- Закрито захисний кожух на сполучної муфті (XZS-842); 
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- Насос заповнений перекачувальної рідиною (до замикання давача рівня) (LS-819). 
Попереджувальна сигналізація виконується в наступних випадках: 
- При підвищенні температури підшипників насоса > 85 ° С (ТЕ-832; ТЕ-833); 
- При підвищенні температури підшипників двигуна > 90 ° С (ТЕ-823; ТЕ-829); 
- При підвищеній вібрації на насосі і двигуні > 7,1 мм/с (VE-835 + VE-840); 
- При зниженні тиску на виході із насоса до величини Рвх + 21,7 кгс/см2; 
- При підвищенні температури затворної середовища в СОЗЖ > 85 °С (ТЕ-806; ТЕ-816); 
- При перепаді тиску на фільтрі насосу > 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) (PDT-108); 
- При підвищенні тиску затворної середовища в СОЗЖ> 0,28 МПа (2,8 кгс/см2) (РГГ-800, 
РГГ-810); 
- При підвищенні осьового усунення валу насосу > 1мм (VE-841); 
- При підвищенні тиску в камері розвантаження > Рвх +0,15 МПа (1,5 кгс/см2) (РГГ-818); 
- При підвищенні температури корпусу насосу > 85 °С (ТЕ-827); 
- При підвищенні температури обмоток двигуна вище > 125 °С (ТЕ-824, ТЕ-826). 
 
2.2 Функціональна схема автоматизації 
 
Основними завданнями розробки АСУ ТП є: 
- забезпечення перекачування води з вказаною продуктивністю при мінімальних витратах; 
- зменшення втрат води при перекачуванні та зберіганні; 
- зменшення (до мінімуму) обсягу та часу обслуговування та ремонту трубопроводу. 
- виконання обліку матеріальних та енергетичних ресурсів та витрат; 
-  
- покращення надійності перекачування та попередження аварійних випадків; 
Ґрунтуючись на розглянутих особливостях функціонування насосного агрегату можливо 
сформувати загальні вимоги до автоматизації: 
- контролювання температур підшипників двигуна та насоса; 
- контролювання температур корпусу двигуна; 
- контролювання температур охолоджувальної рідини; 
- регулювання постачання охолоджуючої рідни в баки охолодження; 
- контролювання температур навколишнього середовища; 
- регулювання постачання води на виході з насосу; 
- контролювання тиску на вході в насос; 
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- контролювання горизонтальної та вертикальної вібрацій насосу та двигуна; 
- контролювання тиску охолоджуючої рідини в баках; 
- контролювання швидкості обертання вала насосу та двигуна; 
Для запобігання аварії, до котрої може призвести перегрівання підшипників двигуна та 
насоса, система автоматизації забезпечує контролювання температур цих параметрів. Давачі - 
інтелектуальні перетворювачі температури YTA310 (поз.1а,5а,6а,9а). З них уніфікований сигнал 
4…20 мА поступає до вхідних модулів TM3AI8G контролера, котрий пов’язаний з ЕОМ, для 
програмної обробки. 
Контролювання температур обмоток двигуна, в камері розвантаження, заторних 
середовищ в СОЖ1…СОЖ4 та навколишніх середовищ відбувається за допомогою 
використання інтелектуальних перетворювачів температур YTA310 
(поз.2а…4а,7а,8а,10а…12а), з котрих уніфікований сигнал 4…20 мА поступає до вхідного 
модулю TM3AI8G контролера, котрий пов’язаний з ЕОМ. 
Управління напором води на виході з насосного агрегату також має бути не перевищує 
5,4МПа, допустиме відхилення за тиском води від +2% до мінус 1% від номінального значення. 
Зменшення тиску після відпрацювання середнього ресурсу до капітального ремонту з 
урахуванням застосування запасних елементів – не перевищує 3%. 
Регулювання постачання води на виході з насосного агрегату проводиться таким чином. 
В трубопроводі за насосом вимірюється тиск за допомогою давача надлишкового тиску EJX 
430A (поз.14а), він перетворює сигнал тиску в уніфікований сигнал 4...20 мА, котрий 
передається до вхідного модулю  TM3AI8G контролера, в якому опрацьовується програмою, 
після чого з вихідного модулю TM3AQ4G на регулюючий клапан фірми SAMSON із 
вмонтованим електропневмоперетворювачем типу 241-7 (поз.14б,в), котрий регулює витрату 
води в трубопроводі. 
Контролювання тиску заторного середовища в резервуарах охолоджувальної рідини 
СОЖ1…СОЖ4 і тиску в камері розвантаження виконується за використанням давачів 
надлишкового тиску EJX 430A (поз.15а…18а, 27а), він перетворює сигнал тиску в уніфікований 
сигнал 4...20 мА, котрий передається до вхідного модуля TM3AI8G контролера, що пов’язаний 
з ЕОМ оператора, де опрацьовується програмою та архівується. 
При недостатньому постачанні охолоджуючої рідини на підшипники вони перегріються і 
передчасно вийдуть з ладу, що приведе до аварійної зупинки насосу та його обслуговування 
зв’язаного із заміною підшипників (які в свою чергу не дешеві). Тому схемою автоматизації 
передбачений контур регулювання рівня в СОЖ1…СОЖ4, котрий зображений на рис 2.1. 
Рівнемір радарний OPTIWA-VE 7300C вмонтований на всіх бачках (поз.19а…22а), 
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уніфікований сигнал з котрого передається до вхідного модулю TM3AI8G контролеру, після 
перетворення у цифровий сигнал мікропроцесорного контролера програмно реалізує ПІ-
регулятор і передає сигнал на вихідний модуль TM3AQ4G, з якого керуючий сигнал здійснює 
регулювання клапаном, котрий розташовується на трубопроводі охолоджувальної рідини до 
СОЖ1…СОЖ4 (поз. 19б,в…22б,в).  
 
Рисунок 2.2 Контур управління регулюванням рівня в СОЖ1…СОЖ4 
За стандартами проектування в нафтопереробній промисловості на кожному збірнику 
для сигналізації переливу монтується додатковий давач рівня. В нашій схемі автоматизації 
OPTIWA-VE 7300 C (поз.23а…26а), з нього сигнал передається до вхідного модулю TM3AI8G , 
далі оброблюється на програмному рівні, а також на щиті в операторській змонтовані прилади 
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для сигналізації верхніх та нижніх аварійних рівнів – перетворювачі вимірювальні МТМ-402-
ИТ-С (поз.23б…26б). 
Акселерометр METRIX SA6200 (поз. 28а…30а, 32а…34а) разом з перетворювачем 
пероксиметром METRIX-5535 (позиція 28б…320б, 32б…34б) надають ідеальне рішення для 
виміру віброзміщень та передачі сигналу 4…20мА на вхідний модуль контролеру TM3AI8G  і 
вихідний модуль TM3AQ4G . Через канал зв'язку до комп´ютеру надходять данні про стан 
віброзміщення підшипників насоса і двигуна, опрацьовує їх і виводить мнемосхему на дисплей 
у вигляді аналогових стовпчиків, що вказують на поточний стан прискорення віброзміщення 
вертикального та горизонтального направлень в міліметрах за секунду. 
Контролювання кількості обертів двигуна вимірюється комплектом тахометра-
частотоміра Веха-Т (поз.31а,б), вторинний прилад котрого розміщується на щиті, сигнал 
4…20мА передається на вхідний модуль контролера TM3AQ4G. 
Уніфікований сигнал 4…20 мА передається на вхідний аналоговий модуль контролеру 
TM3AQ4G, котрий пов’язаний з ЕОМ оператора, де опрацьовуються програмою та архівується. 
Системою автоматизації враховано контур управління роботою двигуну М1, котрий 
зображено на рис 2.2  
 
Рисунок 2.2- Контур управління роботою двигуном М1 
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Вмикання двигунів можна виконувати як в ручному (за місцем), так і в автоматичному (з 
дисплейної мнемосхеми) режимах. З дисплейної мнемосхеми є  можливість працювати як в 
ручному так і в дистанційному режимі. Для попередження обслуговуючого персоналу про 
роботу насосів розроблено виробничу сигналізацію. Запуск двигуна здійснюється за допомогою 
частотного перетворювача Altivar (позиція 35) синхронного електродвигуна. 
2.3 Специфікація засобів автоматизації 
Таблиця 2.1 Специфікація засобів автоматизації 
№ Номер 
позиції 





1 1а-12а Інтелектуальний перетворювач температури НСХ 
JPt100. Діапазон вимірювань                -
200…500ºС. Вихідний сигнал 4…20мА. 










Давач тиску-розрідження. Основна приведена 
похибка ±0,075%. Діапазон вимірювань -1…160 
кгс/см2. ЖКІ дисплей. Вихідний сигнал 
4…20/НАRT. 














Регулюючий клапан Ду50мм. Ру 10 
 





Рівнемір радарний з рупорної стандартної 
антеною. DN 80, PN 40. Матеріал антени хімічне 
нікелювання з фторопластовим покриттям PFA. 
Фланець по EN 1092-1 тип В1.Вихідний сигнал 








Перетворювач вимірювальний багатомежний. 
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Двопровідний перетворювач проксиметрів.  












31б Тахометр–частотомір реверсивний Діапазон 
вимірювань 0,1…200000 об./сек.. Вихідний 





2.4 Технічні засоби 
 
 Перетворювач температури YTA310 – Призначений для перетворення сигналів, що 
надходять від термометрів опору,термопар, омічних приладів в уніфікований вихідний сигнал 
постійного струму 4…20мА, а також в цифровий сигнал  для передачі за протоколами BRAIN 
та HART. 
 
Рисунок 2.3- Перетворювач температури YTA310 
Точність YTA310: ± 0,1% від поділки 
Точність компенсації  ± 0,5 град. C (0,9 град. F) 
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Ефект навколишнього середовища ± 0,1%/10 град.С 
Ефект живлення ± 0,005% калібрувального живлення   
Вихідні дані  
Два дротяних сигналу від 4 до 20 мА або 
FOUNDATION fieldbus (YTA320) 
Вхідний сигнал 
YTA110 / YTA310: одиночний вхід, YTA320: 
подвійний вхід  Вибір типу вводу: термопар, 
2-, 3- та 4-провідні RTDs, Ом і DC мілівольт  
Температура навколишнього середовища  
Код опцій може впливати на обмеження  Від -
40 до 85 град C (-40 до 185 град. F)  Від -30 до 
80 град C (-22 до 176 град. F) з інтегрованим 
індикатором 
Напруга живлення  
МРІЯ та HART: від 10,5 до 42 В постійного 
струму  (Від 10,5 до 30 В постійного струму 
для ізольованого типу)   
 
 
Рисунок 2.4 – Пневматичний сервопривід тип 3277. 
Застосування: Привід простої дії для виконавчих органів, таких як регулюючі клапани 
конструкцій 240, 250, 280 і регулюючі заслінки. 
Номінальний хід: від 7,5 до 30 мм. 
Пневматичні сервоприводи тип 3277 є мембранними приводами з тарільчатою 
мембраною і вбудованими ексцентричними пружинами. 
Таке безпосереднє приєднання дає такі переваги: 
- механічно жорстке і точне приєднання, що виключає розрегулювання при  
транспортуванні; 
- просте пневматичне з'єднання між приводом і позиціонером. 
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- невелика конструктивна висота, висока швидкодія, різні діапазони тиску керуючого 
імпульсу; 
- реверсування напрямку дії і зміна діапазону тиску виконавчого імпульсу можливі без 
спеціального інструменту. 
 
Рисунок 2.5 – Давач надлишкового тиску EJX430A 
Давач надлишкового тиску EJX430A – високоефективний перетворювач тиску з 
чутливим елементом із монокристалічного кремнію, використовується для вимірювання тиску, 
витрати рідини, газу та пари[8]. 
Похибка вимірювання Від ± 0.025% поділки. 
Вихідний сигнал  4…20мА з функцією цифрового зв’язку по 
HART-протоколу. 
Час відгуку 90мс; для давачів з виносною мембраною 
200мс. 
Живлення 10.5…42В постійного струму 
Конструктивне виконання  Стандартне IP67 
Міжповірочний інтервал 5 років 
 
Прилад OPTIWAVE 7300C-  це 2-х провідний FMCW- радарний рівнемір. Вимірювання 
відбувається без контакту з продуктом. Розроблений для вимірювання дистанції, об’єма та 
коефіцієнта віддзеркалення рідин, паст, суспензій, та рідких розчинів розсипної продукції. 
Прилад  має струмовий вихідний сигнал 4 ÷ 20 мА та місцевий дисплей[8]. 
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Рисунок 2.6 – Рівнемір радарний OPTIWAVE 7300 С. 
 
Принцип дії Радар К- діапазону безперервного 
випромінення з частотною модуляцією. 
Вимірювані параметри Рівень, дистанція, об’єм заповнення та 
коефіцієнт відзеркалення 
Мінімальна висота ємності 0.2м 
Максимальний діапазон вимірювання 40м 
Вихідний сигнал 1 4 ÷ 20 HART або 3,8 ÷ 20,5 мА у відповідності з 
NAMUR 43 
Вихідний сигнал 2 4 ÷ 20 або 3,8 ÷20,5 мА у відповідності з 
NAMUR 43 
Роздільна здатність ± 3 µА  
Сигнал помилки 22 мА або 3.6 мА у відповідності з NAMUR 43 
 
 
Рисунок 2.7– Зовнішній вигляд перетворювача МТМ 402 
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Основні функції приладу: 
 Цифрова індикація вимірюваного параметра. 
 Індикація значень уставок, що задаються . 
 Сигналізація при досягненні вимірюваним параметром уставок верхнього і (або) 
нижнього рівнів (позиційне регулювання).  
 Гальванічний поділ вхідних і вихідних ланцюгів. 
 Автоматична компенсація термоедс «вільних кінців» ТП. 
 Блокування помилкових спрацьовувань уставок при перебоях живлення й обриві 
ланцюгів ТП.ТС. 
 Сигналізація обриву ланцюгів ТП, ТС. 
 Іскробезпечні вхідні ланцюги з маркуванням вибухозахисту «ExiallC». 
 Давачі, що підключаються: ТХК, ТХА, ТПП, ТПР, ТВР, ТЖК, ТМК, ТСП (50П, 100П) , 
ТСМ(50М, 100М),ТНН. 
 Вхідні сигнали 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-100мВ.  
Формувачі сигналу моделі Metrix 5535 призначені для перетворення параметрів вібрації 
машин, механізмів та їх складових частин, а саме - віброприскорення (максимального або 
середньоквадратичного значення) або віброшвидкості (максимального або 
середньоквадратичного значення) в пропорційні електричні сигнали. 
Конструктивне виконання. 
До формувачів сигналу надходять сигнали від віддалених давачів і перетворюють його у 
вихідний уніфікований сигнал 4 ... 20 мА, пропорційний величині віброшвидкості або 
віброприскорення, що вимірюється. Застосовується детектор істинного СКЗ, при цьому 
калібрування може бути в пікових значеннях або СКЗ. Перетворювачі дозволяють проводити 
вимірювання істинного СКЗ відповідно до ISO 2954. 
Зелений світлодіод на корпусі вказує на підключення давача. У разі відмови давача, 
світлодіод гасне, а вихідний струм стає нижче 4 мА для сигналізації про відмову. Роз'єм BNC 
дає можливість підєднанняя через буфер віброаналізаторів.  
Вибухобезпечне виконання: Маркування вибухозахисту ExiсIIС. 
Модель може комплектуватись плоскою підставою або адаптером 35 мм DIN для 
монтажу на рейку. Полімерний корпус містить всередині захисне від електромагнітних полів і 
випромінювань покриття. 
 
       23 
 
     
СУ-61.6.151.18.ПЗ 
Лист 
     
 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 
 
 
Рисунок 2.8 – Електричне підключення Metrix 5535 
Інтелектуальні перетворювачі температури Honeywell сімейства STT3000 відкривають 
широкі можливості у вимірюванні температури.  
Особливості серії: 
- Різноманітні варіанти вихідних сигналів: струмова петля 4 ... 20 мА, HART-протокол, 
Foundation Fieldbus-протокол 
- Використання з різними термометрами опору і термопарами, прийом Ом-них і мВ-вих 
сигналів 
- Можливість монтажу на DIN-рейку 
- Можливість підключення двох чутливих елементів 
- Помилка сенсора відповідно до NAMUR NE43 
- Конфігурування за допомогою STT17C або ПК, а також налаштування за допомогою 
HART-комунікатора (для STT17H) 
Особливості серії: 
- Різноманітні варіанти вихідних сигналів: струмова петля 4 ... 20 мА, HART-протокол, 
цифровий DE-протокол 
- Прямий монтаж перетворювача в корпусі з різних матеріалів, монтаж на стіні, трубі або 
DIN рейці 
- Сумісний з 2х, 3х і 4х провідної схемою підключення терм. опору. 
- Самодіагностика перетворювача 
- Застосування аналогових і цифрових індикаторів 
- Резервування чутливого елемента (STT25T) Різні варіанти конфігурування. 
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          Рисунок 2.9 – Інтелектуальний перетворювач температури Honeywell сімейства STT3000. 
 
Прилад Веха-Т призначений для створення систем автоматичного управління 
технологічними процесами та систем збору даних (SCADA). По суті, є універсальним 
тахометром-частотоміром з функцією визначення напрямку обертання, вимірником інтервалів 
часу і лічильником часу напрацювання. 
Прилад випускається в різних модифікаціях, тому при замовленні необхідно точно 
вказувати необхідну комплектацію  
Прилад містить: 
- Універсальний рахунковий вхід з вбудованим джерелом живлення активних давачів +24 
В або +5 В; 
- Ізольований канал ЦАП (опція); 
- 2 дискретних виходи (релейні або, як опція, оптосімісторні або оптотранзисторні) з 
індивідуальним завданням уставок та замовною логікою роботи; 
- Інтерфейс RS-485 (опція); 
- Зовнішній вхід «ПУСК» з програмованої логікою роботи; 
- Чотирирозрядний основний світлодіодний індикатор; 
- Однорозрядний допоміжний світлодіодний індикатор, котрий використовується для 
відображення назви програмованого параметра і напряму обертання; 
- Світлодіоди стану дискретних виходів (к1, к2); 
- Світлодіод (х10), що розширює діапазон відображення; 
- Світлодіоди формату індикації (1/сек, 1/хв, 1/час). 
Є можливість програмного регулювання яскравості світіння індикаторів і світлодіодів; 
- Лічильник часу напрацювання. 
Схема підключення: 
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Схема підключення до основної клемної колодки приладу представлена на рисунку 
2.7(б). Прилади обладнані інтерфейсом RS-485 підключаються до лінії зв'язку за допомогою 
додаткового рознімного клемника (рисунок 3.8). 
 
Рисунок 2.10а – Схема основної клемної колодки (прилад в модифікації DC24, або 
прилад в модифікації АС220 без ЦАП). 
 
 
Рисунок 2.10б – Схема основної клемної колодки (прилад в модифікації АС220 з ЦАП). 
 
 
Рисунок 2.11 – Схема підключення інтерфейсу RS-485. 
 
Рисунок 2.12 – Схема підключення ЦАП з вихідним сигналом струму для приладу в 
модифікації DC25 
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Рисунок 2.13 – Підключення давачів  
2.5 Проектне компонування мікропроцесорних контролерів 
 
Дана система автоматизації базується на використанні мікропроцесорного контролера 
TM251MESC та персонального комп'ютера. 
 
Рисунок 2.14 – мікропроцесорний контролер TM251MESC 
Таблиця2.2 Характеристики мікропроцесорного контролера 
Номінальна напруга мережі  24 В пост. 
Кількість вх./вих. 7 місцевих, 14 віддалених 
Межі напруги живлення 20,4…28,8 В 
Макс. пусковий струм 50А 
Об’єм системної RAM пам’яті 64 Мбайт 
Похибка ходу годинника реального 
часу ≤ 60с/місяць 
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Тип вбудованих портів 
USB порт з mini B USB 2/0 роз’ємом 
Послідовний канал без розв’язки послідов.з RJ 
роз’ємом та RS232/RS485 
Подвійний порт Ethernet з RJ45 роз’ємом 
CANopen J1939 з SUB-D 9 роз’єом 
Ступінь захисту IP IP20 з захисною кришкою  
Швидкість передачі  
480 Мбит/с для шини довжиною 3 м для USB 
1.2…1150,2 Кбит/с для шини довжиною 3 м для RS232  
1.2…1150,2 Кбит/с для шини довжиною 3 м для RS485 
  
Для простоти адаптації до архітектури машини або установки простим, недорогим 
способом, платформа TM251MESC грунтується на архітектурі "мережі реального часу" для 
необмеженого розподілу входів/виходів і функцій системи управління. 
Мережа станцій реального часу TM251MESC надає можливість створювати архітектури 
з необмеженим розподілом функцій між станціями. Модулі вводу/виводу можуть бути 
віддалені один від одного на відстань до 500 м, і при цьому гарантується постійний час 
відповіді по запитам і продуктивність, що і при безпосередньому встановленні в локальному 
шасі. 
Головним елементом архітектури TM251MESC являється мережа станцій реального часу 
X-BUS, яка забезпечує однаковий і прозорий обмін даними між різними модулями: процесором, 
входами-виходами, прикладними модулями і т.д., незалежно від їх розташування. 
Високошвидкісний процесор і потужна операційна система дозволяють TM251MESC 
найкращим чином відповідати вимогам, пов'язаним з часом реакції, об'ємом і складністю. Його 
малі габарити і оптимальні рішення по підключенню вільних зводять до мінімуму загальні 
затрати на встановлення. Міцність конструкції і легкість транспортування TM251MESC 
роблять його використання особливо доцільним в складних умовах експлуатації. 
TM251MESC забезпечується широкою гаммою модулів вводу-виводу, які відрізняються 
по напрузі, потужності, кількості каналів і вимогам до підключення. 
Ефективні по затратам рішення з попередніми з'єднаннями, обмежено доповнюють 
традиційні рішення з термінальним блоком "під гвинт". 
 
Текст програми контролеру: 
Модуль ReadInputs 
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(*Опрацювання аналогових входів*) 
PIT50:=ScaleInput(PIT50_i,PIT50_min,PIT50_max); // Тиск на входе в насос 
PIT38:=ScaleInput(PIT38_i,PIT38_min,PIT38_max); // Тиск на виході з насоса 
SE:=ScaleInput(SE_i,SE_min,SE_max); // Оберти насоса 
FE69:=ScaleInput(FE69_i,FE69_min,FE69_max); // Витрата води головного контуру 
DN600 
FE71:=ScaleInput(FE71_i,FE71_min,FE71_max); // Витрата води головного контуру 
DN300 
EY25:=ScaleInput(EY25_i,EY25_min,EY25_max); // Потужність, спожита двигуном 10 
кВт и 6 кВт 
EY27:=ScaleInput(EY27_i,EY27_min,EY27_max); // Потужність, спожита двигуном 0,4 
кВт 
TE29:=ScaleInput(TE29_i,TE29_min,TE29_max);//Темпер. води в ємності Б1 
TE30:=ScaleInput(TE30_i,TE30_min,TE30_max);//Темпер. води в ємності Б2 
ST1:=ScaleInput(ST1_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника двигуна з боку вільного 
кінця вала, горизонтальна  складова Х 
ST2:=ScaleInput(ST2_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника двигуна з боку вільного 
кінця вала, Вертикальна складова Y 
ST3:=ScaleInput(ST3_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника двигуна з боку вільного 
кінця вала, осьова 
ST4:=ScaleInput(ST4_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника двигуна з боку насоса, 
горизонтальна складова Х 
ST5:=ScaleInput(ST5_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника двигуна з боку насоса, 
Вертикальна складова Y 
ST6:=ScaleInput(ST6_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника насоса, горизонтальна 
складова Х 
T7:=ScaleInput(ST7_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника насоса, Вертикальна 
складова Y 
ST8:=ScaleInput(ST8_i,ST_min,ST_max); // Вібрація підшипника насоса, осьова 
(*Опрацювання входів, отриманих по RS485*) 
(*отримані по RS485 параметри не потребують в шкалуванні*) 
UT75_RS:=ScaleInput(WORD_TO_INT(UT75_RS_i),UT75_min,UT75_max); // Момент на 
валу 
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FE69_RS:=ScaleInput(WORD_TO_INT(FE69_RS_i),FE69_min,FE69_max); // Витрата води 
головного контуру DN600 
FE71_RS:=ScaleInput(WORD_TO_INT(FE71_RS_i),FE71_min,FE71_max); // Витрата 
рідини головного контуру DN300 
EY25_RS:=ScaleInput(WORD_TO_INT(EY25_RS_i),EY25_min,EY25_max); // 
Потужність, спожита двигуном 10 кВт и 6 кВт*) 
(*Можливо, потребує перетворення WORD_TO_REAL ???*) 
(*Опис 4-х байтного формату float: 
31-S 30-Exponent-23 22-Mantissa-0 
Значення розраховується по наступній формулі: 
(-1)^S * 2^(Exponent-127) * 1.Mantissa 











// Оберти насоса від манометру 
%MW308:=%IW38; 
%MW309:=%IW39; 
//FE69_RS:=DWORD_TO_REAL(FE69_RS_i)*3600.0; // Витрата рідини головного 




//FE71_RS:=DWORD_TO_REAL(FE71_RS_i)*3600.0; // Витрата рідини головного 
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FE71_RS:=FE71_RS*3600.0; 


















// Вибір діаметра патрубків 
IF NPV1500_off 
THEN //Обрані діаметри патрубків НПВ 3600/5000 (Din=1000 Dout=700) 
Din:=1.0; //в метрах 
Dout:=0.7; //в метрах 
ELSE //Обрані діаметри патрубків НПВ 1250/2500 (Din=800 Dout=500) 
Din:=0.8; // в метрах 
Dout:=0.5; // в метрах 
END_IF 
// Розрахунок густини рідини 
Density:=Dens(); 
// Розрахунок тиску 
Napor:=Nap(); 
            // Розрахунок потужності на валу 
Power_v:=Power_val(); 
 
       31 
 
     
СУ-61.6.151.18.ПЗ 
Лист 
     
 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 
 
// Розрахунок корисної потужності насоса 
Power_p:=Power_nas(); 
//Розрахунок КПД (%) 
KPDn:=(Power_p/Power_v)*100.0; 
Функція Dens 
// Розрахунок тиску 
Розрахунок тиску виконуємо по формулі: 
Н = Zout-Zin + (p2-p1)/(dens*g) + (Uout2 - Uin2)/2g 
где 
Zout - висота центра поперечного розрізу над еталонною площиною вихідного 
патрубка,м 
Zin - висота центра поперечного розрізу над еталонною площиною вхідного патрубка, м 
p2 - Тиск на виході з насоса, Па 
p1 - Тиск на входе в насос, Па 
(манометричне Тиск, віднесене к центру поперечного розрізу) 
dens - густина рідини, кг/м3 
(приймаємо рідину нестискною, густину визначаємо за таблицею в залежності від 
температури) 
g - пришвидшення вільного падіння, 9,81 м/с2 
Uout2 - квадрат середньої швидкості на виході з насоса, (м/с)2 
Uin2 - квадрат середньої швидкості на виході з насоса, (м/с)2 
U визначаємо по формулі 
U = Q/A 
де 
Q - витрата рідини головного контуру DN600, м3/с 
(об’ємна подача) 
A - площа поперечного розрізу проточної частини, м2 
З урахуванням діаметрів Din вхідного и Dout вихідного патрубків отримуємо: 
Uout2-Uin2 = (16*Q2/pi2)*(Din4-Dout4)/(Din4*Dout4) 
де 
pi2 - квадрат Пі 
Din4 – четверта ступінь діаметра вхідного патрубка 
Dout4 – четверта ступінь діаметра вихідного патрубка 
*) 
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Nap:=dZ + dP + dU; 
Функція Power_nas 
// Корисна потужність насоса 
Розрахунок корисної потужності насоса ведемо по формулі 
Pu = dens*Q*g*H 
де 
Pu - корисна потужність насоса, kВт 
dens - густина рідини, кг/м3 
Q - витрата рідини, м3/с 
g - 9,81 м/с2 




// Потужність на валу (kВт) 
(* визначаємопри роботі без ПЧ: в залежності від обраної потужності двигуна від 
виміряної 4-20mA мережевої потужності двигуна з урахуванням заданого оператором КПД 
двигуна по формулі 
P = Pд * KPDd 
де 
Pд - виміряна мережева потужність двигуна, Вт 
KPDд - заданий КПД двигуна при старті через ПЧ:  по формулі 
P = 2Pi * n * M 
де 
n - частота обертання, об/с 
M - момент на валу, Н*м 
IF PCh_on 
THEN 
Power_val:=2.0*3.14*(SE/60.0)*(UT75_RS*1000.0)/1000.0; (*!!! Уточнити розмірність 
UT75, привести к Н*м !!!*) 
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// Шкалування аналогового параметра 
IF Techno_off 
THEN // Обрано уявлення вхідних сигналів в вим. одиницях 4-20mA 
ScaleInput:=INT_TO_REAL(inp)/1000.0; 
// Обмеження входу в межах шкали 
IF ScaleInput < 4.0 
THEN ScaleInput:=4.0; 
END_IF 
IF ScaleInput > 20.0 
THEN ScaleInput:=20.0; 
END_IF 
ELSE // Обрано уявлення вхідних сигналів в технологічних одиницях 
ScaleInput:=((INT_TO_REAL(inp)-4000)*(max_-min_)/16000.0)+min_; 
// Обмеження входу в межах шкали 
IF ScaleInput < min_ 
THEN ScaleInput:=min_; 
END_IF 




Висновки до розділу: в даному розділі були визначені вимоги та основні вимоги до 
створення САУ, обрані технічні засоби автоматизації та мікропроцесорний контролер, що 
використовуватимуться для системи, а також описаний код для програмування контролера. 
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3. ОПИС СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ КАНАЛОВОГО РЕГУЛЯТОРА 
 
В даному дипломному проекті розроблена принципова електрична конфігураційна схема 
автоматичного регулювання на базі мікропроцесорного контролера “TM251MESC”. Алгоритм 
роботи принципової електричної конфігураційної схеми автоматичного регулювання оснований 
на поступовому проходженні сигналу через вхідні ПЗО, обробці його програмою та видачі 
регулюючих дій на вихідні ПЗО та виконавчі механізми. 
Інформація від давачів надходить до МПК “TM251MESC” де всі вхідні сигнали 
перетворюючись в цифрову форму, обробляються процесором по програмі. Термінальний порт 
RS 485 із 8 – штирковим роз`ємом стандарту DIN дає змогу під’єднати до ПЛК термінал 
програмування FTX чи РС – сумісну ПЕОМ, пульт програмування, принтер для реєстрації при 
необхідності деяких технологічних параметрів. Сигнали управляючої дії, що надходять з МПК 
через перетворювачі, (якщо це необхідно) поступають на виконавчі механізми. 
Контролер “TM 251 MESC” має у своїй бібліотеці операторів блок відпрацювання ПІD – 
закону регулювання котрий ми і використовуємо для організації П- та ПІ- законів регулювання. 
Даний алгоритм має три входи: вимірювальна величина, завдання та ручне управління; та один 
вихід – управляюча дія. Отже для реалізації аналогового програмного регулятора нам буде 
достатньо одного вище згаданого оператора. 
Блок PID призначений для реалізації класичного аналогового ПИД – регулятора. 
Структурна схема каналового регулятора зображена на рис. 5.1: 
 
Рис. 3.1-Структурна схема каналового регулятора 
На схемі показані позначення : 
- PV (Process value) – вимірювальна величина 
- SP (Setpoint) – задане значення 
- OUT – вихід регулятора 
Налаштування регулятора : 
Kp – коефіцієнт пропорційності 
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Ti – постійна часу інтегрування 
Td - постійна часу диференціювання 
В регуляторі передбачено 2 перемикачі : 
AUTO – для переходу з автоматичного режиму на ручний і навпаки  
PV_DEV – для вибору режиму диференціювання 
У процесі програмування ПИД – регулятора у функціональному блоці або у 
бібліотечному алгоритмі необхідно вказати слова й біти, що відповідають змінним, 
коефіцієнтам і перемикачам. 
До вхідних ПЗО в даному випадку належать такі модулі контролера:   
TM3AI8/G - напівформатний модуль аналогових входів, 8 входів, котрий перетворює 
уніфікований сигнал в системні одиниці для програмної обробки і TM3Q4/G (напівформатний 
модуль аналогових входів, 4 входи), котрий перетворює уніфікований сигнал що поступає від 
давача в системні одиниці, для програмної обробки Також до вхідних ПЗО входить TM3DI16/G 
(напівформатний модуль дискретних входів 16 входів) котрий перетворює одиничний імпульс в 
команду встановлення внутрішньої змінної в ”1” і навпаки.  
Ручне управління виконується за допомогою SCADA програми “Monitor Pro”(Верхнього 
рівня). Всі перемикання з ручного режиму та зворотне перемикання виконується безударно. Ця 
функція реалізована розробниками МПК. 
Розглянемо на прикладі проходження сигналу від давача до виконавчого механізму. За 
приклад візьмемо контур регулювання тиску в трубопроводі некондиційної нафти на виході із 
насосу. Сигнал від інтелектуального давачу тиску-розрідження EJX 430A (поз.16а) з вихідним 
сигналом (4-20мА) заводиться на модуль аналогових входів, тобто підмикається на клеми з 
номерами “25” та “12” на роз’єм 2 . Модуль перетворює аналоговий електричний сигнал у 
цифрову форму  для програмної обробки, тобто: 
PID (‘’,’’,%IW3.30, %QW6.0,%M10,M100:43); 
%MW100:=2500; 
%MW101:=”SCADA”; 
%MW102:=300;(“П” Вносимо налаштування регулятора) 
%MW103:=100;(“І” вносимо налаштування регулятора) 
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Після обробки сигналу програмою, сигнал у вигляді регулюючої дії поступає на модуль 
TM3AQ4/G , котрий перетворює цифровий сигнал у аналоговий сигнал (4-20мА). З вихідного 
модуля контролера TM3AQ4/G сигнал потрапляє до регулюючого клапана типу 241-7 (поз. 
16б), котрий керує витратою нафти на виході підпірного насоса. 
Всі інші регульовані параметри реалізовані аналогічно. 
 
Висновки за розділом: в даному розділі буда описана структурна схема каналового 
регулятора, та описаний код для його програмування 
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Запропоноване в дипломному проекті використання розподіленої системи управління на 
базі мікропроцесорного контролера ”TM251MESC” та ПК з програмним забезпеченням 
“Monitor Pro” забезпечує вирішення таких завдань: 
- збір, обробка, архівування й відображення всіх параметрів, що контролюються; 
- автоматичне управління технологічним обладнанням й установками згідно з 
регламентами безпечного ведення технологічного процесу; 
- автоматичне формування, архівування та друк зведених звітів і паспортів. 
Цілями створення АСУ є: 
- безпечне завершення роботи устаткування й технологічних установок при одержанні 
сигналів від системи пожежної сигналізації й контролю загазованості; 
- забезпечення обслуговуючого персоналу достовірної інформацією про стан і режим 
роботи технологічного устаткування й установок об'єктів; 
- своєчасне попередження обслуговуючого персоналу про відхиленні контрольованих 
параметрів від заданих меж; 
- підвищення надійності керування технологічними об'єктами; 
- підвищення точності виміру технологічних параметрів; 
- запобігання несанкціонованого й некоректного втручання в режим роботи 
технологічного встаткування й установок. 
- мінімізація участі обслуговуючого персоналу в керуванні технологічно об'єктами за 
рахунок вилученого керування й максимальної автоматизації виконуваних персоналом 
функцій;  
- підвищення рівня промислової й екологічної безпеки за рахунок застосування 
високонадійних засобів автоматизації. 
Поставлені цілі досягаються за рахунок: 
- комплексної автоматизації насосного агрегату на базі застосування сучасних 
розподілених керуючих програмно-технічних комплексів з високою експлуатаційною 
надійністю;  
- автоматизації виявлення, запобігання й локалізації позаштатних і передаварійних 
ситуації, аварійного захисту технологічних об'єктів комплексу; 
- автоматизації збору, обробки й надання оперативно-диспетчерському персоналу 
інформації в реальному масштабі часу про технологічні процеси, 
 
       38 
 
     
СУ-61.6.151.18.ПЗ 
Лист 
     
 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 
 
- підвищення оперативності й обґрунтованості прийняття рішень по керуванню 
технологічними процесами, 
- реалізації дистанційного регулювання, контролю й керування об'єктами станції із 
автоматизованих робочих місць оперативно-виробничої служби; 
- підвищення вірогідності інформації про технологічні процеси;  
- ефективного використання встановлених потужностей. 
- виведення на екран ПЕОМ технологічних і аварійних повідомлень, їх реєстрацію в файлі 
повідомлень, з фільтруванням повідомлень по категоріях; 
- контроль дій оператора шляхом їх реєстрації в файлі повідомлень;  
- дистанційне управління технологічним процесом з клавіатури ПЕОМ або з допомогою 
маніпулятора типу “миша”, включаючи: введення завдань (установок) параметрів 
технологічного процесу з контролем достовірності введених значень; 
- переключення режимів роботи контурів регулювання (ручний, автоматичний); 
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